OPERATING INSTALLATION INSTRUCTIONS
Petunjuk Pemasangan dan pemakaian

FERHRIERPS

MODEL
MODEL
&I ER
20AUH 20RGF 20ALH 20RLF
25AUH 25RGF 25ALH 25RLF
30AUH 30RGF 30ALF 30RLE

Please read these instructions carefully before attempting to install, operate or service the Ventilating Fan.
Failure to comply with instructions could result injury and/or property damage. In that case the product shall
not warrant them. Please retain this booklet for future reference.

Silakan baca baca petunjuk ini sebelum pemasangan. Mengoperasikan kipas angin hisap
tanpa mengikuti petunjuk mungkin menyebabkan hal yang tidak diinginkan ataupun kerusakan
pada unit. Dalam Kasus tersebut, kerusakan tidak dijamin. garansi.

Silakan simpan Buku petunjuk ini untuk referensi dikemudian hari

RE, FRANEERER, AFERRARAE, FERERASETRFEIEERARIRGN.
HMERK MRBEULER, SEBREAHAAAONEE. BEEREFURBEUREEREE,

Kemendag No. : [.12.KDK4.00401.0215



SAFETY INSTRU CTIONS Please observe strictly

Harap dipelajiari dengan Teliti

Petunjuk Keselamatan -

Z£455l

The following explanations must always be observed in order to prevent harm to users or other people and prevent
damage to property.

Penjelasan berikut ini harap dipelajari dengan hati-hati agar Tidak Terjadi sesuatou yang tidak diingin kan
ABEHREBREABAEREE, BERMIUTUTREZEIEEE, FHLETEAEANREFERAUTRE:

Il The following displays are classified and explained to what extent harm or damage occurs when the display
details are ignored and the unitin question is wrongly used.

tanda gambar berikut menjelaskan Seberapa serious bahaya yang diakibatkan dila Tidak mematuhi
petunjk yang ada

BN ERERELRETELTIRENR.

W . This indication means:Must be treated seriously that this may result in
arning death or serious injury.
Peringatan Tanda ini menunjukan bahwa harus dilaksanakan dengan karena bila tidak
@ & dapat menyebabkan kecelakoan besau kemation
[ =}
AEFARTHNES “FRENABESHET” .

. The types of details to be observed are classified and explained in the following illustrated display. (Below are
the series of illustrated displays)

Selanjutnya tanda gambar berikut ini menjielaskan hal sebagai berikat
BoETHNESR, AESESRANT:

This type of pictorial symbol indicates a"Prohibited" action that must be avoided.
Tanda gambar ini menjelaskan suatu tindakan yang dilarang dan untuk dilakukan
AR R HEIEEIR

This type of pictorial symbol indicates a"Compulsory" action that must be performed.
Tanda gambar ini menjelaskan suatu tindakan yang harus dilakukan

RS RTEFHFIR
Warning a4
Peringatan
I The unitshould be grounded B Must not disassemble the unit for
Unit ini harus diberi Ground/ massa reconstruction.
Nt Unit ini tidak boleh dibongkar pasang

BAULRBAE REITHRIE.

Earth #&ith It may cause fire or electric shock
@ Ground/massa Depat menyebabkan kanslet atau
BEHBHHAL. WE
[l Use this fan at the rated voltage and

R iri hould b i b thorized
frequency indicated on the name plate. 55,3?0'2"6%,5,"29 ® serviced by authorize
Gunakan unit ini pada voltase dan frekuensi Perbaikan harus dilakukan oleh service
yang telah ditentukan centre resmi
RRFEEENETERREEFERLAESR IR AR ENERERITRE




INSTALLATION CAUTIONS TRIEEE

Peringatan Saat Pemasangan

r Warning 2= ]

f L Peringatan J )
. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental

capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning

use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that

they do not play with the appliance.

Unit ini tidak diperkenankan dioperasikan oleh anak-anak atau orang cacat atau yang tidak berpengalaman

kecuali mereka telah dilatinh atau mendapat pengawasan yang memadai

FERTESHER. FTRABHEROAL, ARZTER. FRFEEERDEIER, REE
EEANFEREYETER. ERARREFAEZRNFEREERALR.

. o
r Caution R )
( L Perhatian J h
. Prohibit to install this fan where it could be . Prohibit to install this fan in the ceiling. e,
directly exposed to water or excess vapor. Dilarang menaruh unit ini di langit-langit @3
Dilarang memasang unit ini yang terkena atau plafon
air langsung atau embun yang berlebih f} NS e T d A ®
RUEBRRBREESBUKHIRER, N AETHRR. T T

KRBERMS, ARTSIREHRMBE.

. Be sure to provide an appropriate
opening for air intake.

[l Prohibit to install this fan over cooking ®

equipment. Pastikan ada aliran udara masuk yang

Dilarang memasang unit ini dekat kompor cukup memadai ?:,g

BERABRRABREZHRELA. L_*‘ﬁf‘\w Y, REBALHARBEAERQ. -
o100

[l This fan can be mounted in outside walls from inside of room.
Unit ini dapat dipasang pada dinding-dinding bagian luar dari dalam ruangan

HREBATURENREEIMNELE.

[ This fan should be installed so that the blades are more than 2.3m above the floor.
Malaysia market: This fan should be installed so that the blades are more than 2.5m above the floor.
Unit ini harus dipasang pada ketingian minimum 2.3 meter dari lantai
Untuk Pasar Malaysia ketinggian minimum adalah 2.5 M

R¥EZRE, AFEGYBMHEREESFFLF2. 3m.
ORBETHHREZR, AFERBEMHZEREEEREL T2 5me

[l Product must be installed on to the wall which is enough strong, if the wall is not enough
strong it must be reinforced for it to be strong enough.

Produk haru dipasang pada dinding yang kuat. Jika Dinding tidak kuat, harus diperkuat agar cukup kuat
ERVAREEROFENE L, NRERAC0EE, HESEHETNE

from the open-flue of gas or other fuel-burning appliances.
Harap hati-hati dengan arus angin atau api yang menendang bal k, yang disebabkan oleh saluran
ducting pada bagian luar yang dekat dengan udara atau gas yang mudah terbakar.

EREBRTEHBE FREEENERUBLRBE - RN AREIRAHRERAREEZEN.

o - For this fan, precautions must be taken to avoid the back-flow of gases into the room

Il This fan should be installed so that the metal parts of the product and mounting screw do not contact any
metallic members in the wall, such as metal laths, wire laths and metal plate, it is possible to cause fire
harzards in case of leak.

Unit kipas harus dipasang sehingga bagian metal atau dudukan tidak terkena langsung logam

pada tembok. Dapat menyebabkan bahaya kebakaran dalam kasus kebocoran

AERERER, REBTEERTGRLEEHNERPHERE. SENERNEERB4RIEITEL,
VARG 1E 5% 4 R TR IR S UK .




INSTALLATION CAUTIONS

Peringatan Saat Pemasangan

[ Caution iR ]
( l Perhatian J h

B Use a device for disconnection from the supply, having a contact separation of at least 3mm in all poles
in accordance with the wiring rule.

Gunakan saklar atau switch untuk memutuskan aliran listrik, dimana terdapat jarak minimum 3 mm antara
switch tersebut. Pemasangan ini depat disesuaikan dengan ketentuan setempat.

RER, CHERBREPLREABUEMERDA3nmi SIBETFEE.

B This fan must be installed by a qualified technician Otherwise, it is possible to be dropped down.
Unit ini harus dipasang oleh teknisi yang berpengalaman, bila tidak unit ini dapat jatuh
IHBRTBECEARSBASRRESZETRE, FAFETHRME.

HOW TO INSTALL

Cara Pemasangan

Louver

Tutup Wood frame
ERE Frame kayu
(AL/RL) K
Badan unit
B5
Power cord
Kabel Listrilk
L Motor  Esm
Motor
——Blade assembly
Baling-baling
BEASR
Mounting screw(accessory)
Baut
§ %ﬂgﬁ ( Mqﬁ l'ﬂ! ) Eﬁ?éuKsetluar e
IR G=out —_—
Switching | [reversisie “ mp lake ok BE
Orifice  Spinner Switch W Sp
Oriﬁce Pengencang baling-baling RAEMN Tumbﬁrofklimes drawstring is pulled. ¥
umiah tarikan tali
mE il 4048 B B8 20 P B e




HOW TO INSTALL

Cara Pemasangan

4-@6 2
— Holes™H—
Unit : mm.

Model
Model A B (o D E F G H J
ik
20AU/RG 200 | 306 | 260 | 302 | 240 | 52 90 | 80 | 250
25AUIRG 250 | 356 | 310 | 352 | 290 | 38 | 90 | 63 | 300 _gﬂ

| -
30AU/RG 300 | 406 | 360 | 402 | 340 | 38 90 | 78 | 350 _4-96

—— Holes
20AL/RL 200 | 306 | 260 | 302 | 240 | 68 90 80 | 250
25AL/RL 250 | 356 | 310 | 352 | 290 | 63 90 63 | 300
30AL/RL 300 | 406 | 360 | 402 | 340 | 63 90 78 | 350

AL/RL/LU

Connect the power cord to the power supply line according to the wiring diagram and the local electrical wiring rules of fixed wiring.
Hubungkan kabel unit ke jaringan listrik sesuai dengan diagram kabel yang digambarkan dalam buku petunjuk

REERAREBENE D ERAMRGERPHARBEERKHRE, HERKERDFEHRED.

B Make sure all connections are fastend firmly after wiring is finished.
Pastikan semua sambungan kabel telah ditutup dengan baik
ERRMEETHERRRAE LS CFE BEE.

W itis required to use terminal (not included) that complies IEC 60998.
Disarankan untuk menggunakan terminal (tidak termasuk) yang sesuai dengan IEC60998

ER{EAAFS EC60998RYIELRIH TRE (ERE).

B The all connections should be accommodated in a suitable compartment.
Seluruh sambungan sebaiknya ditutup dengan rapih

AL ARMESERREN.

Neutral

Fan b0d¥ Power supply
Badan unit Aliran listr k
LN = gE®E
Power cord of the fan body Earth Power supply cord
Kabel listrik Green/Yellow (Earth) Masa ::3;%;;2;
B BIRAR H jau/Kuning e o~ :

/8 ()




MAINTENANCE PRECAUTIONS ®E7E

Hal Penting Yang Harus di Ketahui Dalam Perawatan

Caution FE
(" Perhatian h

. Disconnect the power supply until blade is . Never use petrol,benzene,thinner or any other
stationary before cleaning and maintenance. such chemicals for cleaning the ventilating fan.
Putuskan hubungan listr k sampai kipas terhenti jangan gunakan bensin, tinner, atau bahan kimia
secara total sebelum perawatan / membersihkan dimulai lainnya untuk membersihkan unit ini
ERARBRVARERANATREBRGLET. FTEAERAMH. ¥, RESEIWENLEY

HIREHER.

. Do not allow water to contact electrical part . Do notimmerse blade or other resin parts in hot
such as motors or switches water over 60°C.

Jangan sampai alat listrik di unit ini seperti motor jangan rendam kipas atau bodi plastic lainya
dan switch terkena air dari unit ini kedalam air panas yang
EHREARENSTRTABY T HAEE. suhunya lebih dari 60C

EREFEERFTHTEMBER60CHHKRI.

. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service
agent or a similarly qualified personinorderto avoid a hazard.

Jika senur suplai mengalami kerusakan, maka harus diganti
oleh pihak pabrik atau servis senter yang ditunjuk untuk
mencegah hal yang tidak diinginkan

MRBERRE BRRER LARRNEMEEBIARUNSIRAERER.

. When the product is no longer be used, it must not be left in place but removed
to prevent it from poss bly dropping.

Bila unit ini tidak dipergunakan, harap disimpan untuk mengindari dari kemungkinan jatuh
BTBEER—MHRTERSE RATEBRESRE THRETE, mMAETFLURR.

0 . Wear plastic gloves during cleaning may avoid accidents.

Bila unit ini tidak dihidupkan dalam jangka waktu yang lama, sebaiknya unit ini diturunkan dan
disimpan agar tidak terjatuh

HBREBNRE FRRFRLBFE.

. J
Wiring Diagram BiRERFEE
Diagrama de cabeleado
AU/AL RG/RL
THERMAL FUSE DOvELE POLE THERMAL FUSE DOUBLE POLE
(IN MOT?R) wHITE “BROWN (N “ﬂck’ wHITE N BLUE S_vﬂf"
250V 114°C ‘\ésov_'nvcswncn ~
M\ BLACK N BLUE P2 M | BLACK LBROWN|
~/ (o] YELLOW/ -~ f H YELLOW/ -
_/<RED. | I (sl_u:&u'_ _/ c GREEN
RED
®




SPECIFICATIONS

Spesifikasi

Model Air direction Voltage Frequency Powert_ Air delivery ?OV:GT Weight
) consumption actor
Model P:é‘;’gl‘k Voltase Frekuensi | Konsumsi Daya Pengg;;aran Prosentasi Berat
i Daya -
B RRBE BE B= REE HRR DEEK e
vl [Hz) (W) [m?*/min] (%] kel
Exhaust 220 50 20 9.7 88
20AUH Exhaust 230 60 25.5 1.8 100 2.0
Exhaust 240 50 23 10.3 88
Exhaust 220 50 27 15.3 96
25AUH Exhaust 220 60 31 15.7 98 2.4
Exhaust 240 50 32 16.0 96
Exhaust 220 50 31 19.2 98
30AUH 2.7
Exhaust 220 60 33 19.0 98
Exhaust 220 50 20 9.1 88
20ALH Exhaust 230 60 25.5 10.5 100 2.2
Exhaust 240 50 23 9.2 88
Exhaust 220 50 27 13.9 95
25ALH Exhaust 230 60 40 15 97 2.7
Exhaust 240 50 32 14.2 94
Exhaust 220 50 31 15.5 98
30ALF 3.1
Exhaust 230 60 40 16.7 97
Exhaust 20 9.7 91
220 50
Intake 15 6.7 97
Exhaust 25 10.8 99
20RGF 230 60 21
Intake 18 6.7 98
Exhaust 23 10.0 90
240 50
Intake 17 7.0 97
Exhaust 27 15.8 91
Intake 220 50 21 10.0 93
Exhaust 34 15.8 99
25RGF 230 60 2.4
Intake 24 9.3 95
Exhaust 32 16.0 91
240 50
Intake 25 10.7 94
Exhaust 31 19.4 98
220
Intake 50 24 1.6 100
30RGF 2.8
Exhaust 40 19.2 97
230 60
Intake 27 12.5 90
Exhaust ) 20 9.1 91
2
Intake 0 50 15 6.2 97
Exhaust 26 10.0 94
20RLF 230 60 2.4
Intake 18 6.3 98
Exhaust 23 9.2 90
240 50
Intake 17 6.5 97
Exhaust 29 14.0 95
220 50
Intake 21 9.7 99
Exhaust 40 14.3 97
25RLF 230 60 2.7
Intake 29 9.7 97
Exhaust 34 14.0 95
240 50
Intake 25 10.3 99
Exhaust 31 16.5 98
Intake 220 50 25 9.9 100
30RLE 3.1
Exhaust 230 60 40 16-3 97
Intake 27 1.5 98




Insulation class E IP code:IPX4(outside)

Instalasi kelas E Kode IP: IPX4(outside)

EAR 484 IPSRES: IPX4 (MR

Ma IP E 16p céach dién: IPX4 (phia ngoai)

Negara Pembuat : Thailand

Nama Importir : PT. KDK INDONESIA

Alamat Importir : Gd. Cosa Lt. IV JL. Tomang Raya No. 70, Jakarta 11430

Type of Insulation: Functional Insulation
Jenis Insulasi: Fungsi Insulasi

BB MRREE

Kiéu cach dién: Cach dién chuc nang

KDK Company,Division of PES
Head Office:4017,Takaki-cho,Kasugai,Aichi,Japan

T0308-3014 30AUHT461F



